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Till användaren 
Leveranskontroll 

Kontrollera att pannan ej har blivit skadad under transport. 

Om pannan är skadad anmäls detta till transportören. Synlig skada skall i regel anmälas inom 7 dagar. 

 

Ansvar 
Användaren ansvarar för driften av pannan samt att BAXI´s eldningsvägledning följs. Att ej följa vägledningen 
kan medföra lägre verkningsgrad och ökad miljöbelastning, eftersom man då inte uppnår de rena rökgaser 
som eftersträvas. Dessutom kan felaktig drift förkorta livslängden på pannan. En korrekt drift (och installation) 
är den bästa garantin för en väl fungerande panna med lång livslängd och ett bra miljöresultat. 

 

Skötsel och underhåll 
Det vilar på ägarens/användarens ansvar att pannan och ev. utrustning sotas/rengörs och underhålls enligt 
anvisningarna i denna instruktionsbok. 

 

Säkerhet 
Om fel eller brister visar sig, ska dessa så snabbt som möjligt åtgärdas av en VVS-installatör. 

Skorstensrör, ventilationskanaler, friskluftsöppningar och liknande får ej stängas eller sättas för. 

Brännbara vätskor eller lättantändliga ämnen får inte komma i farlig närhet av pannan. 

 

Reklamation 
Ni bör alltid vända er till den installatör/återförsäljare, som installerat/levererat värmepannan. Därefter för 
installatören/återförsäljaren om så erfordras, reklamationen vidare till BAXI AB. 

 

Garanti 
Garantin gäller från installationsdatumet och förutsätter att det med pannan medlevererade garantibeviset 
ifylls och returneras till BAXI AB. 

 

Vem kan installera? 

På vår hemsida, www.baxi.se, kan du hitta installatörer som är utbildade för installation av våra svanmärkta 
vedpannor. 

Det är av stor vikt att panninstallationen utförs på anvisat sätt, och av kompetenta installatörer, för att en väl 
fungerande anläggning skall erhållas. 
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Produktbeskrivning 
Den svanmärkta vedpannan Solo Innova är en keramisk panna konstruerad för eldning med ved. 

Pannan är försedd med en sugfläkt som suger in primär- och sekundärluft. 

Primärluften leds in i nederkant av vedmagasinet. 

Sekundärluften leds genom kanaler i keramiken där den förvärms, därefter fördelas den med hög hastighet in i 
flamman. 

Den optimala förbränningen av veden med högsta verkningsgrad förutsätter korrekt blandnings förhållande 
mellan förbränningsluften och gasen från veden. 

En väsentlig konstruktionsdetalj är den keramiska förbränningskammaren. Den utgör hjärtat i pannan och 
verkar för att uppnå en förbränningstemperatur på ca.1000ºC. 

Förbränningen blir effektiv och sotfri och ger samtidigt en optimal ekonomi. 

Värmen i rökgaserna växlas över till pannvattnet när den passerar konvektionsrören. 

 

Ackumulatorsystem 
Solo Innova skall via BAXI´s laddningspaket alltid anslutas till en eller flera ackumulatortankar som har en 
sammanräknad volym om minst 18 gånger pannans eldstadsvolym. 

 

(ex. Solo Innova 30. 135 liter x 18 = 2 430 liter) 

 

Detta ger följande fördelar: 
¨  Pannan brinner alltid med högsta effekt. 
¨  Maximala miljö och förbränningsresultat. 
¨  Längre livslängd för pannan. 
¨  Lättare hantering eftersom vedmagasinet kan fyllas helt. 
¨  Eldning kan ske när man har tid eftersom värmen lagras i ackumulatortanken som därefter förser huset 

med värme. 
¨  Varmt tappvatten i riklig mängd från varmvattenberedaren i ackumulatortanken (sommartid kan varmvatten 

lagras för åtskilliga dagar). 
Att tänka på: 
¨  Vedmängden som läggs in i pannans vedmagasin bestäms av ackumulatortankens storlek och temperatur. 

Fyll bara på så mycket som kan ”lagras” i tanken. 
¨  Vänta med att tända pannan tills ackumulatortemperaturen har sjunkit till mellan 40 och 50ºC. Elda sedan 

upp tanken till ca. 85-90ºC. Detta resulterar i långa tidsintervall mellan eldningarna. 
¨  Ställ driftstermostaten i maxläget (ca 93ºC). 

¨  Sota pannan ofta för god driftsekonomi. 

 

Laddutrustning 

Solo Innova skall alltid installeras med ett laddningspaket (TERMOVAR®). Laddningspaketet säkerställer att 
returtemperaturen till pannan är minst 70-80ºC, och håller pannans drifttemperatur hög och konstant. För att 
ventilen ska öppna och börja ladda ackumulatortanken måste pannan vara över 80ºC. När tanken laddas sker 
det med en mycket markant skiktning av värmen. 

Solo Innova skall alltid kopplas med ett TERMOVAR ®laddningspaket. 

Detta är ett garantivillkor! 



 

INSTRUKTION Solo Innova 
Sida 5 

 

 

Vedhantering 
Pannan är vid svanprovningen testad med björkved men kan även eldas med annan lövved eller barrved. 
P.g.a. stort syrainnehåll bör man dock undvika att elda uteslutande med ekved i längre perioder. 

Veden ska vara torr, dvs. fukthalten ska vara 15-20%, dels för att få en god förbränning och dels för att uppnå 
bästa energivärde hos veden. 

Veden torkar snabbt om den sågas upp i passande längder och klyvs till en tjocklek på 10-15 cm. 

Bästa längd är 33 cm för Solo Innova 20 och 50 cm för Solo Innova 30 och 50. 

Veden torkas bäst utomhus under tak av sol och vind. 

Snabbaste torkning fås genom att omsorgsfullt stapla skiftesvis kors och tvärs så att luften lätt kan strömma 
genom. Täck endast ovansidan på vedstapeln. Om veden förvaras i en vedbod skall den vara ordentligt 
genomluftad. Veden bör lagras i minst 1,5 år. 

Ved i mindre bitar (t.ex. avfallsträ och flis) är mindre bra att elda med. Dels kan det ev. ramla ner i spalten 
mellan de keramiska stenarna, och dels kan det vara svårt att styra förbränningen effektivt. Detta kan medföra 
olika olägenheter (t.ex. lägre verkningsgrad, sot mm.). 

Impregnerat eller malt trä ska inte användas som bränsle. Solo Innova är konstruerad för vanlig ved. 

 

Shuntautomatik 
I takt med att utetemperaturen och tillgång av värme från ackumulatortanken varierar, ändrar sig också 
inomhustemperaturen. Därför är det viktigt att shunten alltid står i rätt läge. 

Detta kan automatiseras genom att en shuntmotor monteras på shunten. Shuntmotorn styrs från en 
reglercentral som kontinuerligt känner av utetemperatur / innetemperatur och framledningstemperatur. 

Shuntautomatiken ger en jämn och behaglig inomhustemperatur samtidigt som den möjliggör sänkning av 
inomhustemperaturen (nattsänkning) vid önskad tid på dygnet. 

BAXI AB tillhandahåller flera typer av shuntautomatik. 

 

Dragstabilisator 
Kraftig blåst eller en extremt hög skorsten kan i en del fall förorsaka så 
kraftigt drag, att förbränningen kan ske med avstängd fläkt. Lösningen 
på detta är att montera en dragstabilisator. Med hjälp av den kan draget 
i skorstenen reduceras till 10-15 Pa. 

Vid oljeeldning kan det vara nödvändigt med en dragstabilisator för att 
ventilera skorstenen. 

(se även Rökgastemperatur och Skorsten). 
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Beskrivning av panna 
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1. Styrpanel 
2. Vedlucka 
3. Primärluftspjäll 
4. Sekundärluftspjäll 
5. Asklucka 
6. Inspektionsglas 
7. Rökstos 
8. Renslucka 

9. Sugfläkt 
10. Pannans typskylt (tillverknings-

nummer 6 siffror) 
11. Kylslinga (tillbehör) 
12. Rökgasturbulatorer 
13. Konvektionsrör 
14. Vedmagasin 
15. Förbränningskammare 
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Beskrivning av styrpanel 
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(A) Plats för shuntautomatik 
(C) Termometer 
(D) Säkring 
(E) Strömbrytare för radiatorpump. 
(F) Strömbrytare för sugfläkt 

(H) Överhettningstermostat 
(I) Driftstermostat 85-93°C 
(N) Återställningsknapp 
(O) Dörröppningsknapp 

 

 
(A) Plats för shuntautomatik  

(C) Termometer . Visar temperaturen i pannan. 
Panntemperaturen ställs in med 
driftstermostaten (I). 

(D) Säkring . Max 6,3 A (5 x 20 mm). 

(E) Strömbrytare för radiatorpump.  

(F) Strömbrytare för fläkt och oljebrännare.  

 I = Vedeldning / II = Oljeeldning 

(H) Överhettningstermostat. 

 Bryter fläkten när temperaturen i pannan 
överstiger ca. 100ºC. 

 Vid återställning skruvas skyddshylsan av, 
sedan trycks stiftet tillbaka vid ca. 75ºC. Som 
regel hörs ett litet ”klick” när termostaten 
återställs. 

(I) Driftstermostat 85-93°C 

 Ställ in termostaten så att pannan har en 
driftstemperatur på minst 85ºC. 

 För att säkerställa att temperaturen inte ställs 
under 85ºC, finns det en stoppskruv på 
baksidan av ratten. 

(N) Återställningsknapp.  
Sugfläkten stannar automatiskt när veden 
brunnit ut och rökgastemperaturen faller. 
Urkopplingen sker när rökgaserna som lämnar 
pannan understiger inställt värde på min-
termostaten (K). 

 För att starta sugfläkten när pannan är kall, 
trycks återställningsknappen in. 

(O) Vädringsfunktion.  
När man tryckt på knappen startar sugfläkten i 
ca. 2 minuter, för att suga ut ev. rök när man 
öppnar vedluckan. 

(K) Min-termostat.  
Ställs på 90-140ºC. Min-termostaten kopplar 
från sugfläkten när rökgastemperaturen 
sjunker under inställt värde. 
Min-termostaten bestämmer även när 
laddningspumpen skall starta och stanna. 
På äldre pannor är min-termostaten placerad 
på insidan av styrpanelen. 
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Eldning 
För optimal förbränning skall sugfläkten aldrig stanna under en eldningscykel. För att klara detta måste Solo 
Innova alltid kopplas till en eller flera ackumulatortankar där värmen från pannan lagras. 

Det är därför mycket viktigt att bränslepåfyllningen anpassas efter hur mycket lagringsutrymme det finns i 
ackumulatortanken. 

Fylls pannan med för mycket ved kommer fläkten att starta och stanna om vartannat. Detta medför en lägre 
verkningsgrad och förkortad livslängd på pannan. 

Sugfläkten skall stanna först när veden är slut i vedmagasinet. 

Keramiken är transportsäkrad med trä. Bryt ej bort dom utan låt den brinna upp. 

 

Före start 
Innan anläggningen startas skall systemet vara fyllt med vatten. 

 

Inställning av förbränningsluft 
För att uppnå en optimal förbränning och rätt effekt är Solo Innova konstruerad med regleringsmöjligheter för 
både primärluft och sekundärluft. Med full uppsättning turbulatorer avger pannan vid märkeffekten en 
rökgastemperatur på ca. 180ºC när pannan är nysotad. 

Vid varje spjäll finns instansade punkter. ·  = 0% (stängt), ·····  = 100% (fullt öppet). 

Eldning av barrved kräver som regel mer primärluft än eldning av lövved. 

Ställ primärluften på 25-100% öppet (··  - ····· ) beroende av vedtyp och sekundärluften på ca 25% öppet (·· ). 

Efter ca. 45 minuters drift är temperaturen stabil och sekundärluften kan regleras. Titta på flamman genom 
inspektionsglaset. När inställningen är bra skall man normalt bara behöva ändra på den om man byter till 
annan typ eller kvalitet på veden. Flammans färg skall vara gul och lätt blåaktig. 

Är rökgastemperaturen för hög skall primär- och sekundärluften justeras ned och tvärtom om 
rökgastemperaturen är för låg. 

 

T000026X  
För mycket luft. 
Flamman för kort och blåaktig 
Minska sekundärluften. 

För lite luft. 
Flamman för lång och rödgul 
Öka sekundärluften. 

Rätt inställning 
Flammans färg är gul och lätt 
blåaktig. 
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Inställning av termostater 

Driftstermostat 
Driftstermostaten styr sugfläkten och skall ställas högt, oftast på max. Bakom termostatens vred finns en 
stoppskruv som skall förhindra att man ställer driftstemperaturen för lågt. Om man drar ut vredet ca. en 1/2 
cm, är det möjligt att vrida ned termostaten förbi stoppskruven. Vid drift skall pannan brinna med en 
temperatur över 85ºC. 

Min-termostat 

Min-termostaten stänger av fläkten när veden brunnit ut. Temperaturinställning av min-
termostaten görs med vredet på styrpanelen och skall vara 90-140ºC. Fläkten stannar 
tidigare om termostaten är ställd på ett högre värde vilket innebär att onödig kylning av 
pannvattnet förhindras. Min-termostaten stoppar även laddningspumpen och man kan 
på så vis utnyttja värmen i pannan genom att självcirkulation möjliggörs. 

 

Rökgastemperatur 
Pannan är utrustad med rökgasturbulatorer. Med full uppsättning turbulatorer avger pannan vid märkeffekten 
en rökgastemperatur på ca. 180ºC när pannan är nysotad. Vid behov av högre rökgastemperatur kan man 
kapa turbulatorerna på längden eller ta bort en eller flera. 

Hur låg rökgastemperatur man kan ha, avgörs av om kondens bildas i toppen av skorstenen. 

 

Påfyllning av vatten 
Vid påfyllning av vatten i systemet öppnas påfyllningsventilen. Den stängs när vatten strömmar över i 
signalröret (öppet expansionskärl) eller när önskat tryck uppnåtts (slutet expansionskärl). 

Om anläggningen är gjord på så sätt att avluftning ej sker automatiskt, måste anläggningen avluftas manuellt. 

Om det är stora luftsamlingar kan det vara nödvändigt med ytterligare påfyllning av vatten. 

Avluftningsproceduren måste i regel upprepas flera gånger då det under de första uppvärmningarna bildas 
nya luftsamlingar. 
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Första eldningen 
1. Huvudbrytaren på väggen slås till. 

2. Slå till brytaren för radiatorpumpen (E) och ställ brytaren för sugfläkten (F) i läge I = vedeldning. 

3. Driftstermostaten (I) ställs in på önskad driftstemperatur (som regel maxläget). 

4. Tryck på återställningsknappen (N), så att fläkten startar. 

5. Spänta upp 2 st. vedträn och lägg dom på botten av vedmagasinet. 

6. Lägg på 4-5 tidningssidor och tänd på. Låt vedluckan stå aningen på glänt (OBS! lämna aldrig luckan 
öppen utan tillsyn)och vänta ca 3-5 minuter tills veden har blivit helt övertänd. 

När pannan tänds för första gången kommer den att ”svettas” på grund av att keramiken innehåller en viss 
mängd fukt. Utför moment 1-7 och lägg sedan på 2-3 mindre vedträn åt gången. När väggarna i vedmagasinet 
är torra kan pannan fyllas med ved. 

 

OBS! Lägg aldrig in för mycket ved i pannan. En tum regel är att när ackumulatortanken är fulladdad 
skall veden vara slut i vedmagasinet. 

 

Daglig eldning 
1. Dra ur eventuell aska genom askluckan med 2-3 dagars mellanrum (lämna kvar kolbitarna). Stäng 

askluckan. 

2. Ställ brytaren för sugfläkten (F) i läge I = vedeldning och tryck på återställningsknappen (N), så att fläkten 
startar. 

3. Spänta upp 2 st. vedträn och lägg dom på botten av vedmagasinet. 

4. Lägg på 4-5 tidningssidor och tänd på. Låt vedluckan stå aningen på glänt och vänta ca 3-5 minuter tills 
veden har blivit helt övertänd. 

5. Fyll på ved. Lägg veden på längden (ej kors och tvärs) och stäng luckan. 

 

Påfyllning av ved 
1. Tryck på knappen (N) och öppna vedluckan ca. 2 cm 

2. Vänta ca. 20 sekunder och öppna sedan dörren långsamt. 

3. Fyll på ved och stäng luckan. 
OBS! Lägg aldrig in för mycket ved i pannan. En tum regel är att när ackumulatortanken är fulladdad 

skall veden vara slut i vedmagasinet.  

 

Ved och askförvaring 
Ved som förvaras i pannrummet skall inte placeras närmare pannans sida än 0,5 meter. 

Askan skall förvaras i ett obrännbart kärl med ett tätt lock. Askkärlet skall aldrig placeras på brännbart 
underlag eller tätt intill brännbar vägg eller inredning. Askan kan behålla värmen under mycket lång tid. 
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Sotning och rengöring 
Pannan skall rengöras regelbundet. Bristande underhåll medför sämre verkningsgrad och en kortare livslängd. 
Skorstensfejaren rensar panna och skorsten 3 gånger/år. Du som användare skall däremellan rengöra pannan 
enligt intervall nedan. 

För att komma åt konvektionsrören i pannan, lossas dom två plastrattarna på renslocket (B). Vrid sedan 
skruvarna 90° moturs och lyft av locket. Montering av locket sker i omvänd följd. 

Rökgaslåda och konvektionsrör sotas med sotviskan 1-2 ggr. per månad. Skjut ner hela viskan försiktigt så att 
bottenplattan av keramik som finns undertill ej tar skada. Dra upp borsten igen, upprepa detta flera gånger i 
varje rör. 

Roterande borste till borrmaskin kan levereras som extrautrustning. Med den görs rensningen lättare och mer 
effektiv. 

Vedmagasinet rengörs 1 gånger per månad. Askan skrapas ned genom brännspalten och 
förbränningskammaren. 

Askan från konvektionsrören och förbränningsrummet tas ut till asklådan genom askluckan med den 
medföljande astrakan (ev. med dammsugare). 

I vedmagasinet hänger plåtar på sidorna. (C). Dessa skall med jämna mellanrum tas bort (ca. 4 gånger/år) och 
eventuell beläggning därbakom skrapas av. Kontrollera samtidigt att primärluftshålen ej är igensatta. 

Pannans primärluftskanaler kan, vid sällsynta tillfällen, efter flera års drift sättas igen. Kanalerna rensas 
framifrån efter det att luftfördelaren (D) demonterats. Efter rengöringen monteras luftfördelaren tillbaka så att 
det blir tätt runt kanterna (täta med silicone runt undre kanten). 

Sugfläkthjulet skall rengöras med en stålborste ca. 4 gånger per år. Demontera sugfläkten (A), genom att 
lossa kabeln ur stickkontakten och skruva bort vingmuttrarna (4 st.). Montera i omvänd följd och kontrollera att 
stickkontakten sitter på plats. 

Beläggningar på fläkthjulet medför en kraftig minsk ning av fläktens kapacitet.  

 

A B C D

S000055X  
 

Kontrollera regelbundet att luckorna är täta (justera vid behov).  

Håll pannan ren. Fönsterputsmedel med salmiak (i en sprutflaska) är ett bra medel för att avlägsna eventuella 
sotfläckar med. 
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Felsökning 
Fel Orsak Åtgärd 

Ingen värme på 
anläggningen. 

Driftstermostaten (I) är för lågt ställd. �  Vrid upp termostaten. 

 Sugfläkten har stannat för att 
rökgastemperaturen har varit under 90ºC. 

�  Tryck på återställningsknappen (N). 

 Överhettningstermostaten har löst ut. �  Återställ överhettningstermostaten. 

 Shunten helt eller delvis stängd. �  Öppna shunten. 

 Radiatorpumpen står still. �  Starta pumpen. 

 För lite vatten eller luft i anläggningen. �  Fyll på vatten och/eller avlufta. 

 Eventuell automatik har kopplat ifrån 
anläggningen. 

�  Se automatikens instruktion. 

 Säkringen (D) har gått sönder. �  Byt säkringen i styrpanelen. 

Om ni inte kan finna orsaken, tillkalla då er 
VVS-installatör eller servicefirma. 

Förbränningen vill ej 
stanna 

Förbränningen fortsätter efter det att sugfläkten 
stängts av på antingen driftstermostaten (I), 
överhettningstermostaten (H) eller 
strömbrytaren (F). 

 

�  Om det är extremt högt drag i skorstenen 
kan förbränningsluft sugas in i pannan 
varvid den fortsätter att brinna. 

Om detta är orsaken bör en dragstabilisator 
monteras på rökröret eller skorstenen. Detta 
förhindrar att luft sugs genom pannan. 

Trycket i 
anläggningen faller 

Vatten har avdunstat ur värmesystemet. �  Fyll på vatten och avlufta anläggningen. 

 Läckage i systemet. �  Tillkalla VVS-installatör eller servicefirma 
om trycket fortsätter att falla. 
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Till installatören 
Leveransomfattning 

I leveransen ingår pannkropp, ytterplåtar med isolering, sugfläkt, rökrör, rensverktyg, asklåda (svartmålad), 
styrpanel, installationsbevis och instruktionsbok 

 

Pannrum 
Pannan skall installeras i ett pannrum eller pannhus. Tak och väggar skall vara försedda med tändskyddande 
beklädnad och golvet skall vara utfört av obrännbart material. Lägsta takhöjd vid panna är 2 meter. Pannrum 
eller pannhus skall förses med uteluftsintag på minst 150 x 150mm eller med så stor fri genomskärningsarea 
att det inte kan uppstå undertryck i pannrummet. Luftintag får ej vara stängbart. 
 

Uppställning 
Pannan placeras så att yttemperaturen på brännbar byggnadsdel eller fast inredning ej överstiger 80°C.  
Pannan skall placeras minst 5 cm från vägg. Avståndet från rökstosen till brännbar vägg försedd med 
tändskyddande beklädnad skall vara minst 25 cm. 

Justera ställskruvarna på pannans fot så den står i våg. 

För att kunna sota pannan krävs ett fritt avstånd på minst 1 meter framför pannan och på sidan vid 
konvektionsdelen samt vid eventuell renslucka på skorsten. En minst 0,5 m bred passage krävs längs en av 
pannans långsidor. 

I standardleveransen är sugfläkten monterad ut åt vänster på pannans baksida men är vändbar åt höger. 
 

Skorsten 
Då Solo Innova har en sugfläkt ställer den små krav på skorstensdraget (observera att sugfläkten inte skall 
trycka ut rökgaser utan endast suga in förbränningsluft). 

Skorstenen kan vara utförd av murat tegel, stålrör eller av godkänd prefabricerad modulskorsten och skall 
minst ha en halvstens area (140 x 140mm) eller en diameter på 150 mm, en minsta höjd på ca. 5 meter. 
Tillräckligt drag är 10-15 Pa. Om arean på skorstenen är för stor kan en insatsslang installeras för att arean 
skall minskas. Är Du osäker på din skorsten skall du kontakta den lokala skorstensfejarmästaren. 

Var uppmärksam på att skorstenar med stor area och höjd kräver mer värme för att kondensbildning skall 
undvikas (se även Rökgastemperatur). 
 

Montering 
1. Sätt dit packning och skruva fast rökgaslådan (4 st. M8 med brickor). 

2. Om spegelvändning av luckor skall göras bör det ske innan frontplåten monteras. 

3. Montera eventuell kylslinga (kan monteras på höger eller vänster sida). 

4. Montera stigarledningen (höger eller vänstermontage). 

5. Montera backventilen för manometern och eventuella dykrör i anslutningarna på toppen 

6. Ställ frontplåten på plats och fäst med 1 st. M8 mutter och bricka i överkanten. 

7. Montera kontrollpanelen med 4 st. svarta stjärnskruv (åtdrages ej). 

8. Skruva fast jordkabel i plåten vid typskylten 

9. Skär bort plasten för det runda blindhålet i styrpanelen och sätt manometern på plats. 

10. Ställ vänster och höger sidoplåt på plats. Trä i gejdrar i de främre hörnen. 

11. Ställ den bakre plåten på plats. Lägg kablarna från kopplingsskenan till styrpanelen i sidoplåtens 
kabelränna. Anslut stickkontakterna i styrpanelen. 

12. Sätt den övre bakre plåten på plats. Trä i gejdrar i de bakre hörnen. 

13. Lägg toppisoleringen på plats (kontrollera att kablarna inte ligger mot varma ytor). 

14. Placera givare till termometer, överhettnings- och driftstermostat i dykröret. Anslut manometern 

15. Placera givaren till min-termostaten i rökgaslådan. 

16. Skruva fast sugfläkten och packning med 4 st. vingmuttrar. Anslut fläkten i uttaget på baksidan av pannan. 

17. Lägg på topplåten och dra fast skruvarna till kontrollpanelen. 
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Inkoppling 
Inkoppling av ackumulatortank skall göras med BAXI´s laddningspaket. 

Rördimensionen mellan panna och tank bör vara DN 32 för stålrör och DN 35 för kopparrör. 

Följ BAXI´s principritningar vid installationen. 

 

Radiatorpump 
Radiatorpumpens storlek beräknas utifrån anläggningens storlek, rördimension och utförande. 

 

Expansionssystem 
BAXI rekommenderar att panna och tank ansluts till ett öppet expansionssystem. 

Storleken på ett öppet expansionskärl skall vara ca. 5% av värmesystemets totala vattenvolym. 

Observera att förbindelseledningen alltid skall sti ga mot expansionsledningen. 

 

Temperaturbegränsare, tryckmätare och säkerhetsvent il 
En temperaturbegränsare skall alltid installeras på pannan. 

En tryckmätare följer med pannan och skall monteras i styrpanelen. 

En säkerhetsventil bör monteras även om det ej är ett krav i en öppen anläggning. Detta för att förhindra 
eventuella frysskador. 

 

Inställning av termostater 
Driftstermostaten (I) ställs som regel i max läget. 

Driftstermostaten provas genom att först starta fläkten och sedan vrida tillbaka vredet tills ett ”klick” hörs. 
Fläkten skall då stanna och startar åter när vredet vrids åt andra hållet. 

För att kontrollera överhettningstermostaten placeras en bygel mellan plint 15 och 16 i styrpanelen. 
Driftstermostaten sätts nu ur funktion och pannan eldas endast mot överhettningstermostaten. 

Värm upp pannan tills överhettningstermostaten (H) löser ut (vid ca. 100ºC). Termostaten kan återställas när 
pannan kallnat ca. 15ºC. Tryck in stiftet bakom skyddshylsan tills ett klick hörs. 

Ta bort byglingen mellan 15 och 16 på plinten och driftstermostaten är åter i funktion. 

Min-termostaten, B15, bryter sugfläkten M6, och laddningspumpen M7, när veden brunnit ut. 

Temperaturinställning av min-termostaten görs med vredet på styrpanelens ovansida. Den ställs på ca 140ºC 
vilket resulterar i att fläkten stannar relativt snabbt efter det att veden tagit slut i pannan. 

 

Rökgastemperatur 
Pannan är utrustad med rökgasturbulatorer. Med full uppsättning turbulatorer avger pannan vid märkeffekten 
en rökgastemperatur på ca. 180ºC när pannan är nysotad. Vid behov av högre rökgastemperatur kan man 
kapa turbulatorerna på längden eller ta bort en eller flera. 

Hur låg rökgastemperatur man kan ha, avgörs av om kondens bildas i toppen av skorstenen. 
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Kopplingsschema 
Solo Innova med ackumulatortankar  
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Kopplingsschemat visar Solo Innova kopplad till ackumulatortankar. Med hjälp av laddningspaketet 
(TERMOVAR®) mellan panna och tank erhålls bästa möjliga skiktning i ackumulatortanken. Laddningspaketet 
ser också till att pannan förses med returvatten som håller en hög temperatur (70-80°C), vilket är viktigt för 
pannans livslängd. 

OBS! Solo Innova skall alltid kopplas med BAXI´s la ddningspaket. 
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Till elinstallatören 
Allmänt 

Med pannans styrpanel följer alltid ett separat elschema. Det är alltid i första hand det som gäller för 
respektive panna. 

Elanslutning 
Installationen skall utföras av behörig installatör. 

Pannan är internt färdigkopplad från fabrik. 

All elanslutning sker till kopplingsskenan på baksidan av pannan där snabbkontakter finns för: 

·  Nätanslutning (färdig kabel med monterad snabbkontakt medföljer). 

·  Laddningspump (M7, styrs av relä K2 och min-termostaten B15). 

·  Radiatorpump (M2). 

·  Sugfläkt (M6 fabriksmonterad kabel med snabbkontakt). 

·  Tryck i ej använda kontakter i kopplingsskenan. 

 

Elektrisk funktionsbeskrivning 
För att starta pannan i kallt tillstånd ställs strömbrytaren (F) S8 i läge I = vedeldning och 
återställningsknappen (N) S7 trycks in: 

·  Relät K2 dras och förblir draget tills vidare. 

·  K2 kopplar in sugfläkten M6, och startar laddningspumpen M7. 

 
Pannans rökgastemperatur överstiger min-termostatens, B15, inställda värde (ca.90-100°C): 

·  Relät K2 släpper. 

·  Nu styr endast driftstermostaten (I) B16, pannan. 

 
När veden är slut och rökgastemperaturen faller under min-termostatens, B15, inställning: 

·  Sugfläkten M6 stannar. 

·  Laddningspumpen M7 stannar. 

  
Vid tryck på vädringsfunktions knappen (O) S10 sker följande: 

·  Ett tidrelä startar sugfläkten i ca. 2 min. 
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Förklaring till elschema 
Den elektriska inkopplingen görs i kopplingsskenan på pannans baksida. 

 

 
 

B12 H Överhettningstermostat 100°C 
B15 - Min-termostat 
B16 I Driftstermostat 85-93°C 
F1 D Säkring 6,3 A (5x20 mm) 
H1 - Driftslampa radiatorpump (S2) 
K2 - Relä hälkrets 
K3 - Relä dörröppning 
K4 - Tidrelä 
K5 - Relä Oljeeldning 
L - Fas 230 V 
M1 - Oljebrännare (extra utrustning) 
M2 - Radiatorpump (extra utrustning) 
M6 - Sugfläkt 
M7 - Laddningspump till ack.tank (extra utrustning) 

N - Nolla 
S2 E Brytare för radiatorpump (M2) 
S7 N Återställningsknapp för sugfläkt 
S8 F Brytare för sugfläkt och oljebrännare 
S10 O Dörröppningsknapp 
W1 - Kabel för anslutning av 230 V 
W3 - Kabel för radiatorpump 
W7 - Kabel för sugfläkt 
W10 - Ledning till jord 
W11 - Kabel för laddningspump 
W13 - Kabel för dörröppningsmagnet 
X1 - Kopplingsplint 
Y3 - Magnetspole dörrlås 

 

 

 

 

 

Funktionsschema 
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Ledningsschema 
 
 

 
 

Kabelschema 
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Tekniska data 
Måttskiss 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RÖKRÖR

Kapaciteter och dimensioner 
Solo Innova  Typ  20 30 50 
1. Retur från ack.tank “ 1¼ 1¼ 1¼ 
2. Expansion och stigare ack.tank “ 1¼ 1¼ 1¼ 
3. Styrpanel volt 230 230 230 
6. Sotlucka 2 snabblås X X X 
10. Avtappning “ ½ ½ ½ 
11. Rökstos utv. diameter mm 149 149 149 
12. Dykrör för min-termostat X X X 
16. Elanslutning med snabbkontakter X X X 
21. Fast dykrör X X X 
23. Anslutning för dykrör/givare “ ½ ½ ½ 
27. Anslutning för dykrör/givare " ½ ½ ½ 
 Mått, B2 mm 265 265 360 
 Mått, B3 mm 145 145 145 
 Mått, B4 mm 1375 1375 1375 
 Mått, B5 mm 1425 1425 1425 
 Mått, B6 mm 1159 1440 1440 
 Mått, B7 mm 907 1188 1188 
 Mått, B8 mm 1150 1150 1150 
Tekniska data:  
Värmeeffekt kW 20 30 50 
Eldstadsdjup mm 379 550 550 
Vedlucka Bredd=350 mm Höjd=300 mm X X X 
Volym, vedmagasin liter 100 135 185 
Vedlängd cm 33 50 50 
Veddiameter, barrved max. cm 10 10 10 
Brinntid, fullt vedinlägg, barrved ca. h 4 3,5 3,5 
Veddiameter, lövved max. cm 15 15 15 
Brinntid, fullt vedinlägg, björkved ca. h 4,5 4 4 
Tryck kylspiral, min - max bar 2-10 2-10 2-10 
Vattentemp till kylspiral, min - max °C  10-15 10-15 10-15 
Rökgasflöde kg/s 0,011 0,019 0,030 
Motstånd i vattenmantel mbar 2,00 4,00 8,30 
Pannans klassning 3 3 3 
Rökgastemp med alla turbulatorerna °C  166 175 179 
Max driftstryck, panna bar 1,5 1,5 1,5 
Provtryck, panna bar 4,5 4,5 4,5 
Installationsdata:  
Längd (djup) A mm 907 1188 1188 
Bredd B mm 584 584 694 
Höjd C mm 1375 1375 1375 
Höjd, rökstuds D mm 1425 1425 1425 
Vikt, tom kg 455 505 550 
Vatteninnehåll liter 100 130 180 
Rökstuds, utv. diameter Ø mm 149 149 149 
Elanslutning 230 volt - 50Hz X X X 
Anslutningseffekt W 300 300 300 
Rek. ack.tanksvolym *) liter  1800 2500 3400 
*) För att bestämma rätt storlek på ackumulatortanken, bör en 

dimensionering göras med hänsyn taget till husets energibehov. 
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Installationsrapport 
Installatören skall vid avlämnandet instruera användaren om hur pannan skall skötas och användas. 

 

Installationen utförd av:   ___________________________________ 

 

    ___________________________________ 

 

    ___________________________________ 

 

 

Solo Innova data: 

 

 

Typbeteckning:/tillverkningsår/tillverkningsnummer:______________/___________/_______________ 

 

Ackumulatorvolym:   ____________________________________ 

 

 

 

Uppmätta och inställda värden 
 

  
 

Datum Datum Datum Datum Datum 

 Rökgastemperatur. 
 
 

     

 Skorstensdrag mm vp: 
 
 

     

 Pumpinställning (radiatorpump) hastighet 
 
 

     

  
 
 

     

 Andra data/justeringar 
 
 

     

 Primärluftsinställning: 
 
 

     

 Sekundärluftsinställning: 
 
 

     

 Inreglering utförd av: 
 
Underskrift 

     

 
 


